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3 i 3 ol ol I H M 3 i 3 0 2 ol ; I o] H | — T - L Presa 16 A protetta con interblocco Alimentazione — Sezione di Fase [mm?] 16,0 6.0 10,0 6.0
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I H | 7 ~ 2 Presa trifase 32 A protetta con interblocco Alimentazione — lcc massima ai morsetti di entrata [KA] 3,006 0,814 2,122 0,934
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@® Cassetta di derivazione @ H C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00 / 0,39 0,77 / 1,16 0,19 / 0,58 0,94 / 1,33 0,00 / 0,39 2,59 / 2,98 0,00 / 0,39 2,71 / 3,10 2,05 / 2,44 0,50 / 0,89 0,03 / 0,42 1,23 / 1,62 0,05 / 0,44 1,38 / 1,77 1,38 / 1,77 1,08 / 1,48 0,00 / 0,39 2,46 / 2,86 2,27 / 2,66
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P ‘h T T T T T ﬂ ; ; - T I 7‘ Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0
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) R R e N e R S S S R [ R T R R O Potere di Interruzione (Pl): len / lcu len / leu
|£| Presa telefonica len / leu ) . . ; : .
Pl degli apparecchi modulari: Pl degli apparecchi modulari:
|£| Pl degli apparecchi modulari: CEl EN 60898 CEl EN 60898
Presa trasmissione dati CEl EN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata: lcc massima ai morsetti di entrata:
. . . lcc massima ai morsetti di entrata: 2,122 kA 0.814 kA COMUNE DI LEVERANO
(™ llluminazione piazzale 0,934 kA PROVINCIA DI LECCE
—(>~ Rilevatore di fumo
[ Pulsante di sgancio elettrico
. . ﬁ PROGETTO: Intervento di ampliamento di una struttura commerciale esistente
[¢] Pulsante allarme antincendio . o o
PRIMO PIANO _ PROGETTO _ SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ( scala 1.100) da destinare a centro servizi per f'agricoltura
~L - Via Porto Cesareo, KM 5,00
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PROGETTISTA Ing. Dante DIMASTROGIOVANNI
llluminazione Alimentazione Luce vano . . . llluminazione . . . lluminazione . . N ..
Descrizione linea Generale quadro Prese llluminazione Linea W.C. Descrizione linea Generale quadro L. L. Prese trifase Prefe monofase llluminazione Linea W.C. Disp. antincendio Descrizione linea Generale quadro llluminazione Prese Condizionatore
emergenza montacarichi montacarichi terrazzo emergenza
; i ] i Fasi della li L1 N L1 N L1 N L1 N
PIANO TERRA _ PROGETTO _ SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO ( scala 1.100) Fasi della linea L2 N L2 N L2 N L2 N L2 N Fasi della linea L1 L2 L3N L1 L2 L3N L1 N L1 L2 L3N L3 N L2 N L1 N L3N L2 N L1 N asi della linea
Potenza totale 6,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 1,500 kW 1,000 kW Potenza totale 14,700 kW 2,500 kW 0,500 kW 2,000 kW 2,500 kW 2,000 kW 1,500 kW 1,200 kW 1,500 kW 1,000 kW Potenza totale 5,500 kw 1,500 kw 2,500 kW 1,500 kw
Potenza effettiva 3,581 kW 1,400 kW 1,500 kW 1,125 kW 0,750 kW Potenza effettiva 8,434 kW 1,875 kW 0,375 kW 1,400 kW 1,750 kW 1,700 kW 1,200 kW 1,020 kW 1,125 kW 0,800 kW Potenza effettiva 3,280 kW 1,200 kw 1,625 kW 1,275 kW
S COMMITTENTE FARMAGRICOLA S.r.1.
Corrente di impiego Ib [A] 17,30 6,76 7,25 5,43 3,62 Corrente di impiego Ib [A] 14,18 3,01 1,81 2,25 8,45 8,21 5,80 4,93 5,43 3,86 Corrente di impiego Ib [A] 15,85 5,80 7,85 6,16
Corrente nominale In [A] 20,00 10,00 10,00 6,00 6,00 Corrente nominale In [A] 16,00 6,00 6,00 6,00 10,00 10,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Corrente nominale In [A] 16,00 6,00 10,00 10,00
Lunghezza linea a valle [m] 40,0 50,0 30,0 40,0 Lunghezza linea a valle [m] 30,0 30,0 50,0 60,0 70,0 30,0 40,0 60,0 50,0 Lunghezza linea a valle [m] 30,0 30,0 15,0
Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con guaina Unip. con guaina
Isolante PVC PVC PVC PVC Isolante PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC Isolante PVC PVC PVC
Sezione fase [mm?] 4,0 4,0 2,5 1,5 Sezione fase [mm?] 4,0 1,5 2,5 6.0 4,0 2,5 2,5 2,5 1,5 Sezione fase [mm?] 2,5 6,0 4,0 TAVOLA n.7 - PROGETTO: Implanto elettrico
Portata fase [A] 26,00 26,00 19,50 14,50 Portata fase [A] 24,00 14,50 18,00 34,00 26,00 19,50 19,50 19,50 14,50 Portata fase [A] 19,50 34,00 26,00
Sezione neutro [mm?] 4,0 4,0 2,5 1,5 Sezione neutro [mmZ] 4,0 1,5 2,5 6,0 4,0 2,5 2,5 2,5 1,5 Sezione neutro [mm?] 2,5 6,0 4,0 Riferimento: Data: Aggiornamento:
Sezione PE [mm?] 4,0 4,0 2,5 1,5 Sezione PE [mm?] 4,0 1,5 2,5 6,0 4,0 2,5 2,5 2,5 1,5 Sezione PE [mm?] 2,5 6,0 4,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00 / 1,16 1,20 / 2,36 1,61 / 2,77 1,15 / 2,31 1,70 / 2,86 C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00 / 0,58 0,20 / 0,78 0,63 / 1,22 0,39 / 0,98 1,51 / 2,09 2,56 / 3,14 1,23 / 1,81 1,39 / 1,98 2,31 / 2,89 2,27 / 2,85 C.d.T. linea / C.dT. totale 0,00 / 1,33 1.23 / 2,56 0,70 / 2,03 041 / 1,74
Ilcc max inizio linea [kA] 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 Icc max inizio linea [kA] 2,12 2,12 1,13 2,12 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 lcc max inizio linea [kA] 0,81 0,81 0,81 0,81
Potere d'interruzione [kA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Potere d'interruzione [kA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Potere d'interruzione [KkA] 4,50 4,50 4,50 4,50
Modulo differenziale Modulo differenziale Modulo differenziale
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 diff [A] / Tdiff [s] 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0 0,03 / 0,0
Backup [kA] Backup [kA] Backup [kA]
MDC45 C6 4P MDC45 C6 2P MDC45 C6 4P MDC45 C10 2P MDC45 C10 2P MDC45 C6 2P MDC45 C6 2P MDC45 C6 2P MDC45 C6 2P . . MDC45 C6 2P MDC45 C10 2P MDC45 C10 2P
Descrizione Articolo MTC45 C20 1P+N MDC45 C10 2P MDC45 C10 2P MDC45 C6 2P MDC45 C6 2P Descrizione Articolo MTC45 C16 4P Descrizione Articolo MTC45 C16 2P g 3 3
Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC Id=30mA AC ld=30mA AC ld=30mA AC ld=30mA AC
STUDIO DI INGEGNERIA DIMASTROGIOVANNI
73045 Leverano - Via G. Garibaldi, 26 - tel. e fax 0832921654
C.F. DMSDNT64P06E563K - P. IVA 02692670751
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